YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ TEST, DOLUM, BAKIM
TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ
1. ŞARTNAME KONUSU: 
             Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Tesis binaları ile lojmanlarda bulunan, Madde 1.1 de cinsi ve miktarları yazılı 252 Adet Yangın Söndürme Cihazının test dolum ve bakımlarının yapılması.
               Ayrıca Madde 1.2.’ de cinsi ve miktarı yazılı 36 Adet Yangın Söndürme Cihazının Satınalınması.

        1.1 – Dolumu Yapılacak Yangın Söndürme Cihazlarının Cins ve Miktarları:
	SIRA NO
	Yangın Söndürme Cihazlarının

Cinsi ve Miktarı
	Miktarı (Adet)
	Kimyevi Madde

Cinsi

	1
	6  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	78 Adet
	         CO2

	2
	12  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı.
	28 Adet
	         CO2

	3
	30  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı.
	2 Adet
	         CO2

	4
	6  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	31 Adet
	K.K.T

	5
	12  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	37 Adet
	K.K.T

	6
	50  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	17 Adet
	K.K.T

	7
	6  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	31 Adet
	HFC

	8
	12  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	12 Adet
	HFC

	9
	12  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	8 Adet
	KÖPÜK

	10
	50  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	8 Adet
	KÖPÜK

	
	GENEL TOPLAM

	252 ADET
	


1.2 – Satınalınacak Yangın Söndürme Cihazlarının Cins ve Miktarları:

	SIRA NO
	Yangın Söndürme Cihazlarının 

Cinsi ve Miktarı
	Miktarı (Adet)
	Kimyevi Madde

Cinsi


	1
	6  KG. lık Yangın Söndürme Cihazı
	36 Adet
	HFC

	
	GENEL TOPLAM

	36 ADET
	


2. DENETİM VE MUAYENE: 
               Şirketimizde bulunan ve madde 1.1.’ de cinsi miktarları ve özellikleri yazan Yangın Söndürme Cihazlarının test, dolum ve bakımı Madde  2.4.’ te açıklanan personelden oluşan komisyon tarafından kontrol edilir.
          Kontrol Sonucunda ;

2.1. Yangın Söndürme Cihazlarından Hidrostatik Basınç testine tabi tutulması gerekenlerin, cins ve miktarı,

2.2.  Kimyevi maddeleri evsafını kaybettiği, azaldığı veya boşaldığı için yeniden  doldurulması gerekenlerin cins ve miktarları.

2.3.  Yangın Söndürme Cihazlarının evsafını kaybettiği için değiştirilmesi gereken  parçalarının cins ve miktarları.   
2.4.  Komisyonda görevlendirilecek personel 
                     Komisyon Başkanı  : İtfaiye grubundan sorumlu Müdür yada Müdür Yardımcısı
  Teknik Üye : Kimya, Elektrik yada Makine Branşında öğretim görmüş Mühendis,    Tekniker veya  Teknisyen.
İtfaiye Üyesi  : Santral itfaiye servisi personelinden en az bir kişi.

            İdari Üye : Ünitenin İdari İşlerinden Sorumlu biriminden yetkili bir personel


           Yüklenici veya Temsilcisi.       
2.5.  Komisyonun alacağı bütün kararlar Genel Müdür’ ün onayı ile yürürlüğe girer.

2.6.  Komisyon tarafından  tespit edilen hidrostatik teste tabi tutulacak ve dolumu yapılacak  cihazlar içerisindeki kimyevi maddeler boşaltılarak boş olarak, değiştirilip, parçaları sökülerek Yükleniciye teslim edilir.
2.7. Yangın Söndürücü gövdelerinden 10 yılını doldurmuş olanlar hidrostatik basınç testine tabi tutulur, teste dayanan söndürücüler doldurularak diğerleri bir Raporla Şirketimize iade edilir.
Hidrostatik test sırasında  komisyonun teknik üyesi de hazır bulunur. Test sonucunda özelliğini  kaybettiği için kullanılmaz duruma gelen cihazlar, bir tutanakla Şirketimize teslim edilir.
          3.  Satın alınacak, Test, Dolum ve Bakımı Yapılacak Yangın Söndürme Cihazlarının Şartları. 

3.1.  Şirketimiz içerisinde mevcut ve 1.2’ de cinsi, miktarı yazılı satın alınacak.Yangın Söndürme Cihazlarının teknik şartları, cihazların test dolum ve bakım şartlarında belirtilen özelliklere haiz olacak. Ayrıca TSE belgesi bulunacaktır.  
3.2. Tozlu Yangın söndürücüler, orijinal ithal ABC % 40 MAP toz ile doldurulacaktır. (Firmalar tozu ithal ettiğine dair kendi adına düzenlenmiş gümrük evraklarını, yerli üreticiler ise imalata yeterlik belgesini teklifle birlikte vereceklerdir.)

3.3.    Söndürücülerde değişmesi gereken arızalı parçalar fiyatları ile birlikte Şirketimize bildirilecek Onay alındıktan sonra değiştirilecektir. Arızalı parçalar Şirketimize teslim edilecektir.
3.4.    Test sonucu kullanılabilir durumda olduğu tespit edilen cihazlarla, dolumu gereken cihazlar TSE 862 normuna uygun olarak kimyevi maddelerle doldurulur. Dolum tarihi cihazın üzerine yazılır.

3.5.    Tespit edilen parçaların, TSE standartlarına uygun yerleri cihazlara monte edilir.

3.6.    Doldurma ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden doldurulan  kimyevi madde miktarına göre ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez. 

3.7.    Değiştirilen parça ücretleri piyasa araştırması yapıldıktan sonra komisyon tarafından tespit edilerek ödenir.

3.8.    Firma Yangın Söndürme Cihazlarının periyodik kontrollerini dolum tarihinden itibaren  4 (dört) yıl süre ile yılda 1 (bir) defa cihazın bulunduğu yerde komisyonun teknik üyesinin gözetiminde yapacaktır.
3.9. Bakım esnasında yüklenicinin kusuru olmaksızın, kullanılma v.b. nedenlerle boşalmış cihazlar doldurulmak üzere Yükleniciye teslim edilir.

3.10. Yükleniciye bir defada en fazla Şirketimizde mevcut cihazların yarısı teslim edilir. Teslim edilen cihazların dolum ve testleri yapıldıktan sonra gerekiyorsa kalan cihazlar teslim edilir.  Teslim alınan tüplerin Firmanın Dolum Tesisine götürülüp getirilmesi Yükleniciye aittir.
3.11. Dört yıllık garanti süresi içerisinde, doldurulan kimyevi maddelerde ve değiştirilen parçalarda, yüklenicinin hatasından veya kimyevi maddenin veya yedek parçanın kalitesinden meydana gelen bozulmalar, yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurulmak, parçalar yenileri ile değiştirilmek suretiyle karşılanır.

3.12.  Test nakliye ambalaj v.b. için ayrıca ücret ödenmez.

3.13. Dolumu yapılan her cins cihazın % 10’u ( yüzde onu ) örnekleme yolu ile seçilerek, komisyon nezaretinde Belediye itfaiye Müdürlüğünde TSE 862’ye uygun olarak teste tabi tutulur.

3.14. Test sonucu olumlu rapor alındıktan sonra doldurulan kimyevi madde ve değiştirilen parça    ücretleri  ödenir. Aksi takdirde hiç bir ücret ödenmez. Bu durumda dolumu yapılmış olan bütün cihazlar boşaltılarak yeniden doldurulmak üzere yükleniciye teslim edilir.
3.15. Yeniden doldurulan cihazlar, tekrar teste tabi tutulur. Olumlu rapor alınırsa ücretleri ödenir. Aksi  takdirde  hiçbir ücret ödenmez ve teminat irat kaydedilerek sözleşme fesh edilir

3.16. Tüm cihazların Yüklenicinin araçları tarafından teslim alındığı gün, Şirketimiz yetkilisi tarafından Firmanın fabrikasında rastgele 2-3 Adet cihazı TSE’nin istediği büyüklükte bir yangın çıkarılarak test edilecek ve test sırasında boşalan cihazlar Firma tarafından ücretsiz olarak doldurulacaktır.

3.17. Firma Periyodik Kontrol ve Servis Hizmetini yaptığı cihazlar üzerine ;

a) Firma İsmini,

b) Adresini,

c) Telefon ve Faks Numarasını,

d) Periyodik Kontrol Tarihini,

e) Bakanlıktan aldığı belge numarasını taşıyan bir etiket asacak veya yapıştıracaktır.
3.18. Firma tarafından cihazların kullanımı, bakım ve kontrollerinin ne şekilde yapılacağı hususunda görevli personele nazari ve tatbiki eğitim verilecektir.

3.19. Dolum Yapılacak tüplerin Sözleşme süresi içerisinde kullanım hatalarından   kaynaklanmayan arızalar firma tarafından ücretsiz giderilecektir.

3.20. Firma yıl içerisinde yapacağı ücretsiz periyodik bakımları aksatırsa ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmez ise Şirketimizce yetki belgesinin iptal edilmesi için ilgili makamlara şikayet edileceğini  peşinen kabul eder. 
                 Ayrıca ; Söz konusu işler yeterlilik belgesi olan herhangi bir firmaya yaptırılacak ve bunun karşılığındaki bakım ücreti, ihaleyi alan firmaya ödettirilecektir.  
3.21. Yüklenici firmanın, test, dolum ve 12 ayda bir bakım hizmetlerini aksatması, devam ettiremeyeceğinin  anlaşılması, firmanın faaliyetine son vermesi veya firmanın kendi isteği ile çekilmesi durumunda   sözleşme fesh edilerek mevcut tüm teminat irat kaydedilir.
4. TEKLİF EKİNE KONULACAK BELGELER
4.1.  Tozlu Yangın Söndürücüler, orijinal ithal ABC % 40 MAP toz ile doldurulacaktır. (Firmalar tozu ithal ettiğine dair kendi adına düzenlenmiş gümrük evraklarını teklifle birlikte vereceklerdir.)
4.2.   İhaleye iştirak eden kişi veya kuruluşlar  Yangın Söndürme Cihazlarının test, dolum ve hizmetlerini TS 862 standardı ile ilgili tebliğ esaslarına göre yapacaklarına dair ilgili Bakanlıktan alınmış belge ve  yazıları tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.2.  Üretici firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin         Korunması Genel Müdürlüğü’ nden alınmış 4 yıllık “ Garanti Belgesi “ bulunacak veya 2010 yılı için geçerli en az 2 yıllık garanti belgesi bulunanlar 4 yılı tamamlayacak şekilde kalan süre için firma Garanti Taahhütnamesi verecektir.
4.3. Yüklenici firma, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yangın     Söndürücüler Dolum Bakım ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır. 

4.4.  TS EN 615-Yangın Söndürme Tozu Standardı - TSE
4.5.  Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi – TSE - 11827
4.6.  CE 0036 Sertifikası
4.7.    Kullanılacak Tozun İnsan Sağlığına ve Çevreye Zararlı Olmadığına İlişkin Msds         ( Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ) verilecektir. 
4.8.    Noter Tasdikli olmayan veya Firmanın adına düzenlenmemiş olan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.9. İş Bu Teknik Şartname teklifle birlikte yüklenici firma tarafından imzalanarak teklifle birlikte   verilir.

4.10. Teknik Şartname hükümleri yüklenici tarafından imzalandıktan sonra sözleşme yerine geçer.

      İş bu Teknik Şartname 4 Madde ve bu Maddelere bağlı bentlerden ibaret olup, sözleşmenin ayrılmaz bir  parçasıdır.

                                              Alper ÖNDER                                       Hülya ARPACI




       Üretim Mühendisi

                Üretim Müdürü
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