DOZLAMA POMPALARI TEKNİK ŞARTNAME
1. İşin Konusu :
             Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş Elektrik Su Arıtma Ünitesine ; 

·  3 Adet  %45 - % 48 aralığında yoğunluğa sahip  NaOH (Kostik) dozajlanmasında, 
·  4 Adet %96-%98 aralığında yoğunluğa sahip H2SO4 (Sülfürik Asit) dozajlanmasında   kullanmak üzere toplam 7 Adet  Dozlama Pompa Satınalınması ve  Genel Müdürlüğümüze teslim işidir.
2.  Asit ve Kostik Dozlama Pompaları  İçin İstenen Özellikler :
· Asgari 3 bar basınçta 2000 lt/h debi verebilecek kapasitede olacaktır.
· Mekanik veya hidrolik diyaframlı olacaktır.
· Mekanik geri dönüşlü olacaktır.
· Koruma Sınıfı IP 55 olacaktır.

· Asgari 1’’ flanş bağlantılı.

· Motor gücü 0.75-2.20 KW olacaktır.
· Pompaların; Pompa Kafası, Vana yatağı, vanaları SS316L, Diyaframı PTFE malzemeden olacaktır.

· Pompalarda yoğunluk farkına göre ayar yapılabilmesi için stroke ayarı mevcut olacaktır.

· Pompa işletilmesi için gerekli olan opsiyonel aparatların fiyatıda satış fiyatı içersine dahil olacaktır.

3.   Diğer Şartlar :
· Ürünler için garanti süresi en az 24 ay olmalıdır.

· Garanti Süresi içinde oluşabilecek arızalarda tamir-bakım süresi 30 günden fazla olamaz. Tamir-Bakım Süresi  garanti süresinden sayılmaz ayrıca üzerine eklenir.

· Ürünün garanti süresi içersinde aynı arızayı 2 kez veya farklı arızaları 3 kez çıkarması durumunda aynı üründen kullanılmamış ve garanti süresi yeni ürünün teslimiyle beraber başlayan 1 adedi arızalı ürün yerine HEAŞ’a bedelsiz  teslim edilecektir.

· Ürün sağlayıcının ürün için yedek parça bulundurma süresi en az 10 yıl olmalıdır.
· 2 pompa içinde giriş-çıkış çekvalflerinden 1’er adet yedek olarak verilecek ek ücret istenmeyecektir.

· Her bir pompa için 2’şer takım detaylı bakım ve işletme talimatları ve garanti belgesi ürünlerle beraber teslim edilecektir.

· Teklif edilen ürüne ait marka, tip, teknik özellik ve karakteristikleri teklifte sunulacaktır.

· Pompaların Yerlerine demontaj ve  montajları Firmaca yapılacaktır. Bunun için gerekli olan tüm malzeme firmaca karşılanacaktır.

· Teklif veren Firma üretici Firmanın Türkiye Yetkili Temsilcisi veya onun yetkili kıldığı bayii olduğunu noter onaylı olarak belgelemelidir.

· Firma İstenilen Pompaların kullanma talimatı ve arıza kılavuzunu da TÜRKÇE olarak verecektir.

   4.  TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ :
·    Asit ve Kostik Transfer Pompalarının gerekli montaj işlemleri firmanın yetkili elemanlarınca yapılarak hazır hale getirilecektir.

·    Firma yetkilileri ve İşletme personeli nezaretinde deneme çalışmaları yapıldıktan ve pompaların sorunsuz çalıştığı, normal olduğu tespit edildikten sonra pompalar teslim alınacaktır.

·    Ödeme HEAŞ ödeme planına göre yapılacaktır.
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