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1. Isin Konusu

Hamitabat Elektrik Uretim A.S santralinde generatérlerde kullanilmak i zere asagida teknik
ozellikleri ve adetleri belirtilen silikajel tipte rotorlu kimyasal nem alma «:ihazinin temini ve

HEAS’a teslim igidir.
S;;: Malzeme Adr Birimi | Miktar: | Birim Fiyat1 | ~oplam Fiyat
1 G.enerattir Nem Alma Adet 5
Cihazi
2 |Nem Olger(Higrostat) Adet 2

Alinacak olan nem alma cihazi, generatér sargilarina yoneli:z, nem yo6niinden

sartlandirilmis havanmin saglanmasi igin kullanilacaktir. Alinacak higrostat /e nem alma cihaz
birbiri ile uyumlu olarak ¢alisacaktir.

2.Almacak Generator Hava Kurutucular: igin Istenen Teknik Ozellikl )

Alnacak olan nem alma cihaz silikajel rotorlu kimyasal tip olacakt r.

Alinacak olan nem alma cihaz1 400V, 50Hz, 3 faz olacaktir. ,
Alinacak olan generatér nem alma cihazinin boyutlari; 513mmr x410mmx1010mm
(GenislikxDerinlikx Yiikseklik) seklinde olacaktir.

Nem alma cihazinin iglem havasinin 6zellikleri;

Nominal Hava Debisi : 0,075m’/sn

Nominal Hava Debisi : 270 m*/saat

Nem Alma Kapasitesi: 2kg/saat

Statik Basing : 200Pa

Fan Motor Giicii : 0,36kW

Nem alma cihazinin Reaktivasyon Havasinin Ozellikleri;
Nominal Hava Debisi : 0,027m>/sn
Nominal Hava Debisi : 99m?®/saat
Statik Basing : 200Pa

Toplam Gig : 3,06kW
Reaktivasyon Hava Isiticisi;

Isitic giicti : 2,7kW

Isitic1 boyunca sicaklik artisi: 95°C
Caligsma Sicaklig: : -20/+40°C
Stirticti Motor Giicii : 5SW

Max. Giiriiltii Seviyesi : 79dBA
Hava filtresi standart1 : EU3

IEC Koruma Siniflar
Unite : IP44
Elektrik Panel : IP54

Sarimlarin Izolasyon Derecesi
Fan Motoru : F Simifi
Strticii Motoru : F Simifi
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Yiiksek Sicaklik Kesimi 160+5°C

Nem alma cihazinda kullanilacak silikajel rotor kimyasal tipte olacak ve minimum 8
yil siiresince degisim duymayacak sekilde imal edilmis olacaktir.

Kumanda panosu cihazin tizerine yerlestirilmis olacak, gerekli tiim sigorta, salter,
kontaktor vb. gibi aygitlan bu kumanda panosu tizerinde olacaktu.

Panolarda kullamlacak cihaz ve malzemeler (salter, kontaktor) galigma sartlarindaki
toz, rutubet ve sicakliktan etkilenmeyecek sekilde korumali yapida olacaktir.

Teklif verecek firmalar nem alma cihazinin enerji tiiketim de ferlerini tekliflerinde
acikea belirteceklerdir.

Nem alma cihazinin montajt HEAS tarafindan yapilacaktir.

Yiiklenici, montajin bitirilmesine miiteakip Sistemin Test ve Devreye Alinmasi isi igin

sorumlu personelini gorevlendirecektir. Devreye alma siiresince Yiiklenici personelin
isin basinda bulunmasi zorunlu olacaktir.

Yiiklenici asagidaki hususlarn teklifinde agikga belirtecek garanti verecektir.

-Paket is kapsaminda temin edilen tiim makine ekipman ve cihzzlar ile bunlarla ilgili
donamm ve yazilimlar teselliim tarihinden itibaren 2 yil siire ile *"tiklenici garantisinde
olacaktir.

-Yiiklenici, garanti kapsaminda meydana gelebilecek her tiirlii ar izay1 en geg 2 is giini
icerisinde gidermekle yiiktimludiir.

-Yiiklenici, temin etmis oldugu tiim makine ekipman ve cihazlir i¢in 10 yil siire ile
bedeli mukabilinde parga garantisi verecektir.

3.Diger Sartlar

Nem alicinin tiim giivenlik kontrolleri yapilmig olacaktir.

Teklif edilen iirline ait marka, tip, teknik ozellik ve ka-akteristikleri teklifte
sunulacaktir.
Teklif verecek firmalar, alinacak olan malzemelerin birim fiyatir 1 belirtecektir.

Teklif verecek firmalar; teklif ettikleri tlim malzemelerin ilgili I'SE veya uluslararasi
standartlara (ISO, DIN, TUV, IEC, CE vs.) uygun olduguna dait belgeleri tekliflerinde
verecektir.

Teklif verecek firmalar; teklif ettikleri triin ile ilgili, Imalit¢1 Firma tarafindan
bastirilan resmi {iriin katalogundaki teknik 6zellikleri, giic ve kumanda
projelerini(elektrik, elektronik), maniiellerini (tiirkge veya ngilizce) sartnamede
istenen sartlar sagladiklarim gostermek i¢in, katalog fizerind:: renkli kalemle ilgili
ozellige ait sartnamede verilmis degerlere gore yanina yazip 1$aret1eyerek teklifle
birlikte verecektir.

Ise esas Nem alma cihazmin temini, sdzlesmenin imzalandija tarihten itibaren 30
takvim giiniidiir. Taahhiit konusu teslim, siiresinde bitirilmedi§ i takdirde (Yiklenici’
den kaynaklanan sebeplerden dolay1), bu tarihten fiili ikmal ta ihine kadar her gegen

takvim giinli i¢in sozlesme bedelinin % 0,1 Bindebiryi oraniida gecikme cezast
uygulanacaktir

Alinacak firiinler igin ddeme; iriinlerin tesliminden sonra IHEAS’in 6deme plam
dogrultusunda yapilacaktir.

Bu sartnamedeki tiim {iriinlerin temini ve nakliye yiiklenici firm1 kapsamindadir.

Yiiklenici, temin edecegi makineyi, Hamitabat Elektrik Uietim ve Ticaret A.S
tarafindan bjldirilecek adres ve yetkiliye teslimle ylikiimludiir.





